
2022年 1月 31日(月) 

野殿の森水質検査データ 
 採取者 金田、谷口 

 採取量 1 リットル、細菌検査用約 150cc？ 

 採取箇所(3 ヵ所) 井戸水、水源(溜水)、2水流合流点下流 

 

結果 

3 ヵ所共水道水質基準に不適合 

1. 井戸水 

 一般細菌 基準値以下 

 大腸菌 検出されない 

2. 水源 

 一般細菌 基準値以上 

 大腸菌 検出されない 

 有機物 基準値以上 

 臭気 豚小屋臭 

 色度 基準値以上 

 濁度 基準値以上 

   湧出量が軽微であり、1 リットル溜めるには 1 時間以上かかると予

想され、やむなく溜水を採水した悪影響がある。 

3. 合流点下流 

 一般細菌 基準値以下 

 大腸菌 検出されない 

 色度 基準値以上 

 濁度 基準値以上 

 

 












